
Zaleca się montowanie odbiornika możliwie wysoko, z dala od
urządzeń metalowych i elektrycznych, albowiem odbiornik
superreakcyjny jest czuły na zakłócenia elektromagnetyczne.
Dla warunków wysokich zakłóceń elektromagnetycznych
Zalecamy stosowanie odbiorników superheterodynowych
typu OPC.
Odbiornik RSU-KO1 wymaga dla instalacji miejsc suchych i
zamkniętych (temperaturowy zakres pracy odbiornika wynosi

od 0 do + 40 C).�

.............. INSTRUKCJA OBSŁUGI ..............

UWAGA ! Wejście do trybu programowania jest możliwe TYLKO
przy wyłączonym przekaźniku (dioda K1 nie świeci). Aby wyłączyć
przekaźnik należy nacisnąć klawisz pilota lub chwilowo odłączyć
n a p i ę c i e z a s i l a n i a o d b i o r n i k a .

.

.

1. REJESTRACJA NOWEGO PILOTA

a) naciśnij przycisk NAUKAna więcej niż 0,5s lecz mniej niż 4s -
dioda K2 zaświeci się
b) naciśnij klawisz pilota - dioda K2 zgaśnie

c) naciśnij ponownie klawisz pilota dioda K2 zaświeci się na 3s, po
czym będzie pulsować i zgaśnie
d) koniec rejestracji nowego pilota

Gdy próba wpisania nowego pilota przebiegnie
n i e p o m y ś l n i e d i o d a K 2 m i g n i e 1 r a z i z g a ś n i e .
N a l e ż y r o z p o c z ą ć r e j e s t r a c j ę o d p o c z ą t k u .
Jeżeli pamięć odbiornika jest pełna (wpisano 14 pilotów)
t o w p i s a n i e k o l e j n e g o , n o w e g o p i l o t a p o w o d u j e
w y k a s o w a n i e p i l o t a w p i s a n e g o j a k o p i e r w s z y .
W przypadku większej jak 14 liczby użytkowników należy
stosować odbiorniki z rozszerzoną pamięcią tzw.
(113 nadajników), lub konfigurację modułu odbiorczego
WLC 201 z odpowiednią ilością odbiorników wersji S
(dwóch dla 226 użytkowników, trzech dla 339 itd.) lub
odbiornik identyfikacyjny typ IDO 500 dla 500 użytkowników.

.
Do ustawienia trybu pracy odbiornika potrzebny jest pilot, który
został wcześniej wpisany do pamięci odbiornika - patrz pkt.1

Naciśnij przycisk NAUKA(dioda K2 zaświeci się) i trzymaj tak długo aż
dioda K2 zacznie pulsować - wtedy należy zwolnić przycisk NAUKA.
Po zwolnieniu przycisku NAUKA dioda K2 będzie świecić
światłem ciągłym przez ok. 2s, a następnie wolno pulsować.
Każde mrugnięcie diody odpowiada czasowi ~1s. Aby ustawić na
przykład czas 20s należy odliczyć 20 mrugnięć diody K2 i nacisnąć
klawisz pilota zatwierdzając długość czasu

-

2. USTAWIENIE TRYBU PRACY ODBIORNIKA

UWAGA !

UWAGA !

wersję S

TRYB MONOSTABILNY (czasowy)

.

Maksymalnie można ustawić czas na 260s (4min 20s).
Jeżeli w trakcie pulsowania diody K2 (odliczania czasu) nie
zostanie naciśnięty klawisz pilota, to po odliczeniu 260s dioda K2
będzie przez 1min świecić światłem ciągłym. Jeżeli w tym czasie
(ciągłe świecenie diody) zostanie naciśnięty klawisz pilota
(akceptacja) to odbiornik ustawi czas maksymalny tj. około 260s.
Natomiast jeżeli w tym czasie klawisz pilota NIE zostanie
naciśniety to odbiornik wyjdzie z trybu programowania i zachowa
poprzednie ustawienie.

Naciśnij przycisk NAUKA (dioda K2 zaświeci się) i trzymaj
naciśnięty aż do momentu gdy dioda K2 zacznie pulsować - wtedy
zwolnij przycisk NAUKA. Po zwolnieniu przycisku NAUKA dioda
K2 będzie świecić światłem ciągłym przez ok. 2s i w tym czasie

Naciśnij przycisk NAUKA i trzymaj.
Faza pierwsza: LED K2 zaświeci się na około 4s
Faza druga: LED K2 zacznie migać i zgaśnie, co oznacza
k o n i e c k a s o w a n i a . Z w o l n i j p r z y c i s k N A U K A .

.
1. Należy pamiętać, że kasowanie dotyczy

. Jeżeli chcemy usunąć tylko jeden lub kilka
pilotów, to po procesie kasowania należy ponownie
wpisać do pamięci te które mają być zachowane.
2. Jeżeli, przy dużej ilości użytkowników, chcemy uniknąć
uciążliwego procesu ponownego programowania, można
stosować Odbiornik Identyfikacyjny typu IDO 04/99,
którego parametry pozwalają kasować piloty pojedynczo.
3. Kasowanie nadajników nie powoduje zmian w trybie
pracy odbiornika. .
4. Odłączenie napięcia zasilania nie powoduje utraty
Informacji o wpisanych pilotach i trybie pracy odbiornika.

TRYB BISTABILNY (załącz -wyłącz)

n a l e ż y n a c i s n ą ć k l a w i s z p i l o t a .

całej zawartości
pamięci

3. KASOWANIE PILOTÓW Z PAMIĘCI

UWAGA !

.

Pilot antynapadowy :
* posiada 3klawisze
* zasilanie - bateria 9V typ 6F22
* zasięg:

z odb. superreakcyjnym
z odb. superheterodynowym

PUK-303

300 metrów
600 metrów

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Udzielamy dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie
sterowniki. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub
wymianę urządzeń niesprawnych z przyczyn zależnych od
producenta.

2.Producent zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych w
możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni
od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Sprzęt należy
dostarczyć do punktu w którym został zakupiony lub
bezpośrednio do siedziby producenta:

3. Gwarancja nie obejmuje szkody powstałej na skutek:

uszkodzeń mechanicznych

użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji lub
przeznaczeniem urządzenia

zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, działanie
czynników chemicznych, wyładowań atmosferycznych i
innych

przeróbek lub napraw poza serwisem producenta.

4.Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza
się do wartości produktu i nie obejmuje szkód powstałych w
wyniku jego uszkodzenia lub wadliwego działania.

43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b
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ODBIORNIKRSU-KO1

PILOT(nadajnik)PUK-151:

Rodzajmodułuodbiorczego
Pojemnośćpamięci
Napięciezasilania:
*znamionowe
*dopuszczalne

Pobórprądu:
*spoczynkowy
*maksymalny

Czułość
Ilośćkanałów
Prądobciążenia:
*wyjścieprzekaźnikowe
*wyjścietranzystorowe"S"

Trubpracy
Zakresczasudlatrybumonostab.
Temperaturowyzakrespracy
Wymiary(mm)

Zasilanie
Bateriatyp
Mocradiowaw.cz.
Częstotliwość
Wymiary(mm)

superreakcja
14

12VDC
10-15VDC

10mA
30mA

-100dBm
1

1A/30VDC
0,5A/12VDC

monolubbistabilny
1s-4min20s

0-40C
48*68*26

12V
MN21lub23A

10mW
433,92MHz

34*58*14

nadajników
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DANETECHNICZNE

Ustawieniefabryczneodbiornika:trybBISTABILNY

Zasięgzestawówodnosząsiędoterenuotwartego.
Jeżelipomiędzyodbiornikiemanadajnikiemznajdująsię
przeszkody,należyprzewidziećzmniejszeniezasięgupracy
odpowiedniodla:*drewnaigipsuo*cegłyo
*betonuzbrojonegoo

5-20%20-40%
40-80%

PRZEZNACZENIEELEMENTÓW

DiodakontrolaZASILANIA

DiodakontrolaKANAŁU1

DiodaK2(
PrzyciskNAUKA-
ANTYSABOTAŻ

(zielonaZAS)-wskazuje
doprowadzeniezasilaniadoodbiornika.

(czerwonaK1)-sygnalizujestan
Załączeniaprzekaźnika.

czerwona)-sygnalizujeczynnościprogramowania
uruchamiaproceduryprogramowania

-umożliwiapodłączenieurządzeniado
liniiantysabotażowej.
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przycisk
antysabotaż

przycisk
antysabotaż

kontrola
ZASILANIA

kontrola
ZASILANIA

przycisk
NAUKA
przycisk
NAUKA

ZASK1

SAB

kontrola
załącz.

kanału1

kontrola
załącz.

kanału1

A

antena antena

K2

dioda
NAUKA
dioda
NAUKA

NAUKA

C1NO1NC1

Zestawzawiera:1kanałowysuperreakcyjny
odbiorniktypuRSU-KO1orazdwa1klawiszowepiloty
typuPUK-151.Zasięg150metrów.

RSU-Z1/2

.

.

.

Zestawzawiera:1kanałowysuperreakcyjny
odbiorniktypuRSU-KO1orazdwa1klawiszowepiloty
typuPUK-101.Zasięg100metrów.

Zestawzawiera:1kanałowysuperreakcyjny
odbiorniktypuRSU-KO1orazdwa2klawiszowepiloty
typuPUK-112-1.Zasięg100metrów.

Zestawzawiera:1kanałowysuperreakcyjny
odbiorniktypuRSU-KO1orazjeden3klawiszowypiloty
typuPUK-303.Zasięg300metrów.

RSU-KO1/2

RSU-N1/2

ANT-KO1/1

43-200Pszczyna,ul.Staromiejska31b
tel:(032)3263070,fax:4477330

e-mail:biuro@gorke.com.pl

instrukcjaobsługi
STEROWNIKARADIOWEGO

1-KANAŁOWEGO
RSU-Z1/2,RSU-KO1/2,RSU-N1/2,

RSU-KO1,ANT-KO1/1

zkodemzmiennymKEELOQfirmy �

MICROCHIPTECHNOLOGYInc.USA
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R
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-
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12V
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WyjścieS-stosowanejestdopodłączeniasygnalizatora
akustycznego,którykrótkimisygnałamiinformujeotymczy
przekaźnikjestzałączanyczywyłączanynp.przyotwieraniu
ścieżkidostępudoszyfratoraczyuzbrajaniuprostegoobwodu
alarmowego.PrzyzałączeniuprzekaźnikanawyjściuSpojawiasię
jedenkrótkisygnał,aprzywyłączeniudwa.Wyjścietomożna
obciążyćmax0,5A/12VDC,cowzupełnościwystarczanawet
przystosowaniusyrenowysokimpoziomiegłośności.Zacisk
dodatnisygnalizatoranależypodłączyćdo+12V,azaciskujemny
sygnalizatoradowyjściaSnalistwiezaciskowej.

Pilot
*1klawiszowy,brelok
*zasilanie-bateria12V
*zasięg-150/300m

PUK-151

Pilot(nerka)
2klawiszowy,1kodowy(obaklawisze

wysyłajątensamkod)
*zasilanie-3xbaterialitowaCR2016(3V)

*zasięg-100/200m

PUK-112-1
*

Pilotymogąwspółpracowaćzdowolnymodbiornikiemnaszej
produkcji.Podawanepodwójnezasięgidotycząwspółpracytych
pilotówodpowiednioz:odb.superreakcyjnymi(mniejszawartość)
iodbiornikamisuperheterodynowymi(wartośćwiększa).

Deklaracja zgodności dostępna
na stronie www.gorke.com.pl

Pilot :
* 1-klawiszowy
* zasilanie - 1xbateria 12V
* zasięg:

z odb. superreakcyjnym
z odb. superheterodynowym

PUK-101

100 m
200 m


